
 

 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
 

 

 
 
 
 
 

 
ANEXO V 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Criterio 
1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 MOBILIZAÇÃO Unid. 1 Evento Único 

1.2 CANTEIRO DE OBRAS Unid. 12
Proporcional ao avanço da obra - 
Itens 3,4,5,6,7

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Unid. 12
Proporcional ao avanço da obra - 
Itens 3,4,5,6,7

1.4 DESMOBILIZAÇÃO Unid. 1 Evento Único 
2 PROJETOS

2.1 LEVANTAMENTO PRÉVIO Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.2 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.4 PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO E TELEGESTÃO Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.5 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA E ATERRAMENTO Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.6 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.7 PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO DE INSTALAÇÃO Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.8 PROJETO EXECUTIVO DO CANTEIRO DE OBRAS Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
2.9 COMPATIBILIZAÇÃO BIM E COORDENAÇÃO TÉCNICA Unid. 1 100% Entregue e Aprovado
3 ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO)

3.1 INFRA ELETRICA
3.1.1 CABEAMENTO Unid. 1 Proporcional Tabela Circuitos
3.1.2 INFRA APARENTE Unid. 1 Proporcional ao item 3.1.1
3.1.3 INFRA EMBUTIDA Unid. 1 Proporcional ao item 3.1.1
3.2 PAINEL ELÉTRICO

3.2.1 PAINEIS ELETRICOS - TABELA PAINEIS Unid. 1 Proporcional Tabela Paineis
3.3 CAIXA DE JUNÇÃO

3.3.1 Caixa de junção Unid. 80 Proporcional instalado 
4 ILUMINAÇÃO 

4.1 LUMINARIAS E PROJETORES

4.1.1
PROJETOR 240W 90º IP66W TGVP 30.000 - 35.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 64

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.2
PROJETOR 50W 120º IP66W TGVP 6.000 - 7.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 20

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.3
PROJETOR 400W 60º IP66W TGVP 57.000 - 62.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 7

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.4
PROJETOR 400W 120º IP66W TGVP 57.000 - 62.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 105

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.5
PROJETOR 600W 60º IP66W TGVP 80.000 - 95.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 357

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.6
LUMINÁRIA PÚBLICA LED  60W IP66W TGVP 9.000 - 12.000LM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Unid. 7

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux
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4.1.7
LUMINÁRIA PÚBLICA LED  150W IP66W TGVP 20.000 - 21.000LM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 93

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.1.8
LUMINÁRIA PÚBLICA LED  240W IP66W TGVP 33.000 - 42.000LM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 6

50% Entregue
30% Instalado
15% Energizado
5% após relatório de atendimento de 
50lux

4.2 POSTES E SUPERPOSTES

4.2.1

POSTE PRFV OU AÇO PATINÁVEL  ENGASTADO - 4,5M ÚTIL - 5M TOTAL - COM 
BRAÇO 300MM Ø50MM CONFORME PLANTA DE DETALHES ELÉTRICO; FURAÇÃO 
1X2" 100MM ACIMA DO PISO; JANELA DE INSPEÇÃO 200MM ACIMA DO PISO; 
DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: DIÂMETRO DO TOPO - 70MM; DIÂMETRO DE BASE - 
160MM * DEVE SUPORTAR UMA LUMINÁRA VIÁRIA DE 8KG

Unid. 4
50% Entregue
50% Instalado

4.2.2

POSTE PRFV OU AÇO PATINÁVEL ARTICULADO COM FLANGE LATERAL - 4,5M 
ÚTIL - 5M TOTAL - COM BRAÇO 300MM Ø50MM CONFORME PLANTA DE 
DETALHES ELÉTRICO; 1 CHAPA DE FIXAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO PARA 
ESTRUTURA METÁLICA; FURAÇÃO 1X2" 100MM ACIMA DO PISO; JANELA DE 
INSPEÇÃO 200MM ACIMA DO PISO; DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: DIÂMETRO DO 
TOPO - 70MM; DIÂMETRO DE BASE - 160MM * DEVE SUPORTAR UMA LUMINÁRA 
VIÁRIA DE 8KG

Unid. 3
50% Entregue
50% Instalado

4.2.3

POSTE PRFV OU AÇO PATINÁVEL  ENGASTADO - 12M ÚTIL - 14M TOTAL - COM 
BRAÇO 2000MM Ø60MM E MÃO FRANCESA CONFORME PLANTA DE DETALHES 
ELÉTRICO; JANELA DE INSPEÇÃO 200MM ACIMA DO PISO; DIMENSÕES DE 
REFERÊNCIA: DIÂMETRO DO TOPO - 180MM; DIÂMETRO DE BASE - 400MM * DEVE 
SUPORTAR UMA LUMINÁRA VIÁRIA DE 10KG

Unid. 93
50% Entregue
50% Instalado

4.2.4

POSTE PRFV OU AÇO PATINÁVEL COM FLANGE LATERAL - 12M ÚTIL - 14M TOTAL - 
COM BRAÇO 2000MM Ø60MM E MÃO FRANCESA CONFORME PLANTA DE 
DETALHES ELÉTRICO; 2 CHAPAS DE FIXAÇÃO TIPO FLANGE DE FIBRA DE VIDRO 
PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO; FURAÇÃO 1X2" 100MM ACIMA DO PISO; 
JANELA DE INSPEÇÃO 200MM ACIMA DO PISO; DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: 
DIÂMETRO DO TOPO - 180MM; DIÂMETRO DE BASE - 400MM * DEVE SUPORTAR 
UMA LUMINÁRA VIÁRIA DE 10KG 

Unid. 6
50% Entregue
50% Instalado

4.2.5

POSTE MULTIPARTIDO PRFV ENGASTADO - 25M ÚTIL - 28M TOTAL - FURAÇÃO 
2X2" 400MM ABAIXO DO PISO -  FURAÇÃO 2X2" 200MM ABAIXO DA COROA - 
DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: DIÂMETRO DO TOPO - 260MM; DIÂMETRO DE BASE 
- 704MM. DEVE SUPORTAR O SEXTANTE TIPO 1** - INCLUSO COROA DE 
PROJETORES - TIPO 1 FABRICADO EM PRFV PARA POSTE DE 25 METROS. 
DIÂMETRO EXTERNO 2.400MM. ATENDER 10 PROJETORES LED COM PESO DE 
16KG CADA.

Unid. 7
50% Entregue
50% Instalado

4.2.6

POSTE MULTIPARTIDO PRFV ( FLANGEADO COM BASE CHUMBADOR EM AÇO 
PATINÁVEL) OU AÇO PATINÁVEL - 40M ÚTIL - 45M TOTAL - FURAÇÃO 2X2" 400MM 
ABAIXO DO PISO -  FURAÇÃO 2X2" 200MM ABAIXO DA COROA.  DIMENSÕES DE 
REFERÊNCIA: DIÂMETRO DO TOPO - 290MM; DIÂMETRO DE BASE - 965MM. DEVE 
SUPORTAR O SEXTANTE TIPO 2**. - INCLUSO COROA DE PROJETORES - TIPO 2 
FABRICADO EM PRFV OU AÇO PATINÁVEL PARA POSTE DE 40 METROS. 
DIÂMETRO EXTERNO 2.400MM. ATENDER 10 PROJETORES LED COM PESO DE 
16KG CADA.

Unid. 11
50% Entregue
50% Instalado

4.2.7 REMOÇÃO E DESCARTE DE POSTE PRFV ENGASTADO COM 25M DE ALTURA ÚTIL Unid. 9
50% Entregue
50% Instalado

4.3 SUPORTES E SEXTANTES 
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4.3.1
SUPORTE TIPO 1 - PARA LUMINÁRIA DE 15KG INSTALADA EM PERFIL "I" 
METÁLICO - 900X900MM COM BRAÇO DE 500MM 

Unid. 7
50% Entregue
50% Instalado

4.3.2
SUPORTE TIPO 2 -  PARA LUMINÁRIA DE 7,2KG INSTALADA EM PERFIL "I" 
METÁLICO - 900X900MM COM BRAÇO DE 500MM 

Unid. 19
50% Entregue
50% Instalado

4.3.3
SUPORTE TIPO 3 -  PARA LUMINÁRIA DE 15KG INSTALADA EM PILAR DE 
CONCRETO - BRAÇO DE 500MM 

Unid. 50
50% Entregue
50% Instalado

4.3.4
SUPORTE TIPO 4 - PARA LUMINÁRIA DE 15KG INSTALADA EM PERFIL METÁLICO 
QUADRADO - 300X300MM COM BRAÇO DE 500MM 

Unid. 19
50% Entregue
50% Instalado

4.3.5
SUPORTE TIPO 5 - PARA LUMINÁRIA DE 15KG INSTALADA EM PERFIL METÁLICO 
LISO - BRAÇO DE 500MM 

Unid. 36
50% Entregue
50% Instalado

4.3.6
SUPORTE TIPO 6 - PARA LUMINÁRIA DE 7,2KG INSTALADA EM PERFIL METÁLICO 
LISO - BRAÇO DE 500MM 

Unid. 13
50% Entregue
50% Instalado

4.3.7
COROA DE PROJETORES - TIPO 1 FABRICADO EM PRFV PARA POSTE DE 25 
METROS. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: DIÂMETRO DE TOPO 260MM; DIÂMETRO 
EXTERNO 2.400MM. ATENDER 10 PROJETORES LED COM PESO DE 16KG CADA.

Unid. 24
50% Entregue
50% Instalado

5 CIVIL
5.1 FUNDAÇÃO 

5.1.1 FUNDAÇÃO - SUPER POSTE 40 M DIAMETRO DA BASE Ø965 Unid. 11 Proporcional ao instalado
5.1.2 FUNDAÇÃO - SUPER POSTE 25 M DIAMETRO DA BASE Ø704 Unid. 7 Proporcional ao instalado
5.1.3 FUNDAÇÃO - POSTE VIÁRIO 12 M DIAMETRO DA BASE Ø400 Unid. 93 Proporcional ao instalado
5.1.4 FUNDAÇÃO - POSTE VIÁRIO 4 M DIAMETRO DA BASE Ø160 Unid. 7 Proporcional ao instalado
5.2 INFRA EMBUTIDA

5.2.1
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 80X80 CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 72 Proporcional ao instalado

5.2.2
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 50X50 CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 8 Proporcional ao instalado

5.2.3 INFRA CAIXAS DE PASSAGEM Unid. 1 Proporcional aos item 5.2.1 e 5.2.2

6 SPDA

6.1.1
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 80X80 CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 80 Proporcional ao instalado

6.1.2 INRFA SPDA Unid. 1 Proporcional aos item 6.1.1

6.1.3
SPDA POR POSTES (MASTRO, CAPTOR, CABO, FITA DE ALUMINIU, ELETRODUTO, 
MICELANIAS...)

Unid. 40

90% após Instalado (Proporcional por 
Poste)
10% após laudo de aterramento e 
SPDA

7 AUTOMAÇÃO

7.1
SOLUÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO COMPAINÉIS GATEWAY E PLATAFORMA 
DE CONTROLE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1

20% SISTEMA CONFIGURADO
50% MATERIAL ENTREGUE 
20% INSTALADO
10% COMISSIONADO E TESTADO



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde criterio 

3.2 PAINEL ELÉTRICO

3.2.1 QDG-01 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.2 QD - 1 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.3 QD - 2 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.4 QD - 3 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.5 QD - 4 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.6 QD - 5 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.7 QD - 6 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.8 QD - 37 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.9 QDG - 02 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.10 QD - 7 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 
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3.2.11 QD - 8 Unid. 3
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.12 QD - 9 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.13 QD - 10 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.14 QD - 11 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.15 QD - 38 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.16 QDG - 03 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.17 QD - 12 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.18 QD - 13 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.19 QD - 14 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.20 QD - 15 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 
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3.2.21 QD - 16 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.22 QD - 17 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.23 QD - 18 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.24 QD - 35 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.25 QDG - 4 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.26 QD - 19 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.27 QD - 20 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.28 QD - 21 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.29 QD - 22 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.30 QD - 23 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 
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3.2.31 QD - 24 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.32 QD - 25 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.33 QD - 26 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.34 QD - 27 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.35 QD - 36 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.36 QD - 39 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.37 QDG - 5 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.38 QD - 28 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.39 QD - 29 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.40 QD - 31 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 
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3.2.41 QD - 32 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.42 QD - 33 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.43 QD - 40 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.44 QD - 30 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 

3.2.45 QD - 34 Unid. 1
50% Entregue
30% Instalado
20% Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

3.1 CIRCUITO ELÉTRICO

3.1.1.1 1.1 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.2 1.2 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.3 1.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.4 1.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.5 1.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.6 1.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.7 1.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.8 1.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.9 1.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.10 2.1 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.11 2.2 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.12 2.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.13 2.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.14 2.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.15 2.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.16 2.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.17 2.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.18 2.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.19 2.10 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.20 3.1 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.21 3.2 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.22 3.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.23 3.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.24 3.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.25 3.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.26 3.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.27 3.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.28 3.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.29 3.10 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.30 4.1 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 
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3.1.1.31 4.2 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.32 4.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.33 4.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.34 4.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.35 4.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.36 4.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.37 4.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.38 4.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.39 4.10 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.40 4.11 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.41 4.12 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.42 4.13 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.43 5.1 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.44 5.2 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.45 5.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.46 5.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.47 5.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.48 5.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.49 5.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.50 5.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.51 5.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.52 5.10 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.53 5.11 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.54 5.12 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.55 5.13 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.56 5.14 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.57 L1.3 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.58 L1.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.59 L10.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.60 L10.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.61 L10.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.62 L10.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.63 L35.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.64 L35.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.65 L35.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.66 L35.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.67 L40.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.68 L40.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.69 L40.6 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.70 L40.7 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.71 L40.8 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.72 L40.9 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.73 L40.10 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.74 L40.11 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.75 TUG Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.76 3 CIRC. REFLETORES Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.77 2 CIRC. REFLETORES Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.78 TUE Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.79 TUG Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.80 3 CIRC. REFLETORES Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.81 2 CIRC. REFLETORES Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.82 R11.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.83 L11.5 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.84 R21.4 Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.85 QDG1 - Alimentação Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 



Item Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unitário

Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, 
para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e 
modernização da iluminação Da faixa Portuaria 

3.1.1.86 QDG2 - Alimentação Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.87 QDG3 - Alimentação Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.88 QDG4 - Alimentação Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 

3.1.1.89 QDG5 - Alimentação Unid. 1

 50% Entregue
30% Circuito 

passado
20%Energizado 


